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Ввод Ктр

	Наименование коэффициента
	Значение в проекте

	Ктр ТТ1
	

	Ктр ТТ2
	

	Ктр ТТ3
	

	Ктр ТТ4
	

	Ктр ТТ5
	

	Ктр nT
	





Параметры объекта

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	Sном
	Номинальная мощность силового трансформатора, МВА
	

	Uном 1
	Номинальное напряжение стороны 1, кВ
	

	Uном 2
	Номинальное напряжение стороны 2, кВ
	

	Группа ст. 2
	Часовая группа стороны 2
	

	Uном 3
	Номинальное напряжение стороны 3, кВ
	

	Группа ст. 3
	Часовая группа стороны 3
	

	РПН
	Расположение устройства РПН: 0-нет; 1-ВН(1); 2-СН(2); 3-нейтраль
	

	Nрпн
	Число ступененй РПН
	

	Dрпн
	Шаг ступени регулирования устройства РПН, %
	

	S901
	Трансформатор трехобмоточный (автотрансформатор)
	

	пл. 4
	Плечо 4 подключено к стороне №
	

	пл. 5
	Плечо 5 подключено к стороне №
	





Диф.защита Т(АТ)

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	Тр.ДТО РТ
	Ток срабатывания ДТО Т(АТ), Iном
	
	

	Тр.ДЗТнач.г.
	Начальный ток срабатывания грубой ДЗТ Т(АТ), Iном
	
	

	Тр.ДЗТ Kт2г.
	Коэфф.торможения 2 участка грубой ДЗТ Т(АТ)
	
	

	Тр.ДЗТ Kт3г.
	Коэфф.торможения 3 участка грубой ДЗТ Т(АТ)
	
	

	Тр.ДЗТнач.ч.
	Начальный ток срабатывания чувствительной ДЗТ Т(АТ), Iном
	
	

	Тр.ДЗТ Кт2ч.
	Коэфф.торможения 2 участка чувствительной ДЗТ Т(АТ)
	
	

	Тр.ДЗТ Кт3ч.
	Коэфф.торможения 3 участка чувствительной ДЗТ Т(АТ)
	
	

	Тр.ДЗТ ИПБ
	Уставка блокировки ДЗТ Т(АТ) при броске тока намагничивания
	
	

	ПБ Т
	Максимальная длительность перекрестной блокировки, с
	
	

	Тр.ДЗТ I5/I1>
	Уставка блокировки ДЗТ Т(АТ) при перевозбужении по отношению I5/I1
	
	

	ПБ I5/I1 Т
	Максимальная длительность перекрестной блокировки по отношению I5/I1, с
	
	

	Тр.НБ
	Начальный ток срабатывания сигнализации небаланса Т(АТ), Iном
	
	

	Тр.НБ Т
	Выдержка времени срабатывания сигнализации небаланса Т(АТ), с
	
	

	S910-I
	Ввод ДТО Т(АТ)
	
	

	S920-I
	Ввод ДЗТ Т(АТ)
	
	

	S921
	Вывод ПБ ДЗТ
	
	

	S922
	Вывод ПБ по I5/I1 ДЗТ
	
	





Диф.защита ошиновки (зона 2)

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	Ош.2 ДТО РТ
	Ток срабатывания ДТО ошиновки (зона 2), Iном
	
	

	Ош.2 ДЗТнач.
	Начальный ток срабатывания ДЗТ ошиновки (зона 2), Iном
	
	

	Ош.2 ДЗТ Iнт
	Ток начала торможения ДЗТ ошиновки (зона 2), Iном
	
	

	Ош.2 ДЗТ Кт
	Коэффициент торможения ДЗТ ошиновки (зона 2)
	
	

	Ош.2 НБ
	Начальный ток сигнализации небаланса ошиновки (зона 2), Iном
	
	

	Ош.2 НБ Т
	Выдержка времени срабатывания сигнализации небаланса ошиновки (зона 2), с
	
	

	S910-II
	Ввод ДТО Ош.2
	
	

	S920-II
	Ввод ДЗТ Ош.2
	
	





Диф.защита ошиновки (зона 3)

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	Ош.3 ДТО РТ
	Ток срабатывани ДТО ошиновки (зона 3), Iном
	
	

	Ош.3 ДЗТ нач.
	Начальный ток срабатывания ДЗТ ошиновки (зона 3), Iном
	
	

	Ош.3 ДЗТ Iнт
	Ток начала торможения ДЗТ ошиновки (зона 3), Iном
	
	

	Ош.3 ДЗТ Кт
	Коэффициент торможения ДЗТ ошиновки (зона 3)
	
	

	Ош.3 НБ
	Начальный ток сигнализации небаланса ошиновки (зона 3), Iном
	
	

	Ош.3 НБ Т
	Выдержка времени срабатывания сигнализации небаланса ошиновки (зона 3), с
	
	

	S910-III
	Ввод ДТО Ош.3
	
	

	S920-III
	Ввод ДЗТ Ош.3
	
	





Газовая защита

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	ГЗ Тр.Т1
	Выдержка времени срабатывания 1 ст. ГЗ Т(АТ), с
	
	

	ГЗ Тр.Т2
	Выдержка времени срабатывания 2 ст. ГЗ Т(АТ), с
	
	

	ГЗ РПН Т
	Выдержка времени срабатывания ГЗ РПН, с
	
	





ТЗНПТ

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	ТЗНПТ РТ
	Уставка срабатывания ТЗНПТ по току нейтрали, Iном
	
	

	ТЗНПТ ИПБ
	Уставка блокировки ТЗНПТ при броске тока намагничивания
	
	

	S804
	Ввод ТЗНПТ
	
	

	S804-1
	Сторона 1 заземлена
	

	S804-2
	Сторона 2 заземлена
	

	S804-3
	Сторона 3 заземлена
	





Защита ОО АТ

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	ОАТ РТ
	Ток срабатывания защиты от перегрузки ОО АТ, Iном
	
	

	ОАТ Т
	Выдержка времени срабатывания защиты от перегрузки ОО АТ, с
	
	

	S803
	Ввод защиты от перегрузки общей обмотки АТ
	
	





Прочие уставки

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	S717
	Переключение программ уставок импульсными командами
	

	Откл. Т
	Задержка времени на возврат сигналов отключения выключателей, с
	
	

	Осц. Т
	Длительность записи осциллограммы, с
	

	Пр.2 Т
	Задержка времени возврата с программы уставок 2, с
	





Дополнительные ПО

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	РТ Iф 1-1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 1-2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 2-1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 2-2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 3-1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 3-2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 4-1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 4-2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 5-1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ Iф 5-2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I1 1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I1 2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I1 3
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I1 4
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I1 5
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I2 1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I2 2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I2 3
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I2 4
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ I2 5
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ 3I0 1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ 3I0 2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ 3I0 3
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ 3I0 4
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ 3I0 5
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ In-1
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ In-2
	Уставка пользовательского ПО, А
	
	

	РТ ОАТ
	Уставка пользовательского ПО, Iном
	
	





Дополнительные выдержки

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	TA01
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА02
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА03
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА04
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА05
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА06
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА07
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА08
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА09
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	

	ТА10
	Пользовательская выдержка времени, с
	
	





Дополнительные ключи

	Уставка
	Комментарий
	Пр. 1
	Пр. 2

	SA01
	Пользовательский ключ
	
	

	SA02
	Пользовательский ключ
	
	

	SA03
	Пользовательский ключ
	
	

	SA04
	Пользовательский ключ
	
	

	SA05
	Пользовательский ключ
	
	

	SA06
	Пользовательский ключ
	
	

	SA07
	Пользовательский ключ
	
	

	SA08
	Пользовательский ключ
	
	

	SA09
	Пользовательский ключ
	
	

	SA10
	Пользовательский ключ
	
	





Дискретные входы

	№
	Название дискретного входа
	Номера контактов
	Комментарий

	1
	[Я1] Вход
	31/1,31/16
	Свободно назначаемый вход

	2
	[Я2] Вход
	31/2,31/16
	Свободно назначаемый вход

	3
	[Я3] Вход
	31/3,31/16
	Свободно назначаемый вход

	4
	[Я4] Вход
	31/4,31/16
	Свободно назначаемый вход

	5
	[Я5] Вход
	31/5,31/16
	Свободно назначаемый вход

	6
	[Я6] Вход
	31/6,31/16
	Свободно назначаемый вход

	7
	[Я7] Вход
	31/7,31/16
	Свободно назначаемый вход

	8
	[Я8] Вход
	31/8,31/16
	Свободно назначаемый вход

	9
	[Я9] Вход
	31/9,31/16
	Свободно назначаемый вход

	10
	[Я10] Вход
	31/10,31/16
	Свободно назначаемый вход

	11
	[Я11] Вход
	31/11,31/16
	Свободно назначаемый вход

	12
	[Я12] Вход
	31/12,31/16
	Свободно назначаемый вход

	13
	[Я13] Вход
	31/13,31/16
	Свободно назначаемый вход

	14
	[Я14] Вход
	31/14,31/16
	Свободно назначаемый вход

	15
	[Я15] Вход
	31/15,31/16
	Свободно назначаемый вход

	16
	Резервный вход 1
	
	

	17
	[Я16] Вход
	33/1,33/16
	Свободно назначаемый вход

	18
	[Я17] Вход
	33/2,33/16
	Свободно назначаемый вход

	19
	[Я18] Вход
	33/3,33/16
	Свободно назначаемый вход

	20
	[Я19] Вход
	33/4,33/16
	Свободно назначаемый вход

	21
	[Я20] Вход
	33/5,33/16
	Свободно назначаемый вход

	22
	[Я21] Вход
	33/6,33/16
	Свободно назначаемый вход

	23
	[Я22] Вход
	33/7,33/16
	Свободно назначаемый вход

	24
	[Я23] Вход
	33/8,33/16
	Свободно назначаемый вход

	25
	[Я24] Вход
	33/9,33/16
	Свободно назначаемый вход

	26
	[Я25] Вход
	33/10,33/16
	Свободно назначаемый вход

	27
	[Я26] Вход
	33/11,33/16
	Свободно назначаемый вход

	28
	[Я27] Вход
	33/12,33/16
	Свободно назначаемый вход

	29
	[Я28] Вход
	33/13,33/16
	Свободно назначаемый вход

	30
	[Я29] Вход
	33/14,33/16
	Свободно назначаемый вход

	31
	[Я30] Вход
	33/15,33/16
	Свободно назначаемый вход

	32
	Резервный вход 2
	
	

	33
	[Я31] ГЗ Тр.1ст.
	41/1,41/2
	Первая ступень газовой защиты трансформатора (АТ)

	34
	[Я32] ГЗ Тр.2ст.
	41/3,41/4
	Вторая ступень газовой защиты трансформатора (АТ)

	35
	[Я33] Вход
	41/5,41/6
	Свободно назначаемый вход

	36
	[Я34] Вход
	41/7,41/8
	Свободно назначаемый вход

	37
	[Я35] Вход
	41/9,41/10
	Свободно назначаемый вход

	38
	[Я36] Вход
	41/11,41/12
	Свободно назначаемый вход

	39
	[Я37] Вход
	41/13,41/14
	Свободно назначаемый вход

	40
	[Я38] Вход
	41/15,41/16
	Свободно назначаемый вход

	41
	[Я39] Вход
	43/1,43/2
	Свободно назначаемый вход

	42
	[Я40] Вход
	43/3,43/4
	Свободно назначаемый вход

	43
	[Я41] Вход
	43/5,43/6
	Свободно назначаемый вход

	44
	[Я42] Вход
	43/7,43/8
	Свободно назначаемый вход

	45
	[Я43] Вход
	43/9,43/10
	Свободно назначаемый вход

	46
	[Я44] Вход
	43/11,43/12
	Свободно назначаемый вход

	47
	[Я45] Вход
	43/13,43/14
	Свободно назначаемый вход

	48
	[Я46] Вход
	43/15,43/16
	Свободно назначаемый вход





Дискретные выходы

	Название дискретного выхода
	Номер реле
	Номера контактов
	Комментарий

	[К1] Выход
	1
	32/1,32/2
	Свободно назначаемое реле

	[К2] Выход
	2
	32/3,32/4
	Свободно назначаемое реле

	[К3] Выход
	3
	32/5,32/6
	Свободно назначаемое реле

	[К4] Выход
	4
	32/7,32/8
	Свободно назначаемое реле

	[К5] Выход
	5
	32/9,32/10
	Свободно назначаемое реле

	[К6] Выход
	6
	32/11,32/12
	Свободно назначаемое реле

	[К7] Выход
	7
	32/13,32/14
	Свободно назначаемое реле

	[К8] Выход
	8
	32/15,32/16
	Свободно назначаемое реле

	[К9] Выход
	9
	34/1,34/2
	Свободно назначаемое реле

	[К10] Выход
	10
	34/3,34/4
	Свободно назначаемое реле

	[К11] Выход
	11
	34/5,34/6
	Свободно назначаемое реле

	[К12] Выход
	12
	34/7,34/8
	Свободно назначаемое реле

	[К13] Выход
	13
	34/9,34/10
	Свободно назначаемое реле

	[К14] Выход
	14
	34/11,34/12
	Свободно назначаемое реле

	[К15] Выход
	15
	34/13,34/14
	Свободно назначаемое реле

	[К16] Выход
	16
	34/15,34/16
	Свободно назначаемое реле

	[К17] Выход
	17
	42/1,42/2
	Твердотельное свободно назначаемое реле

	[К18] Выход
	18
	42/3,42/4
	Твердотельное свободно назначаемое реле

	[К19] Выход
	19
	42/5,42/6
	Свободно назначаемое реле

	[К20] Выход
	20
	42/7,42/8
	Свободно назначаемое реле

	[К21] Выход
	21
	42/9,42/10
	Свободно назначаемое реле

	[К22] Выход
	22
	42/11,42/12
	Свободно назначаемое реле

	[К23] Выход
	23
	42/13,42/14
	Свободно назначаемое реле

	[К24] Выход
	24
	42/15,42/16
	Свободно назначаемое реле

	[К25] Выход
	25
	44/1,44/2
	Свободно назначаемое реле

	[К26] Выход
	26
	44/3,44/4
	Свободно назначаемое реле

	[К27] Выход
	27
	44/5,44/6
	Свободно назначаемое реле

	[К28] Выход
	28
	44/7,44/8
	Свободно назначаемое реле

	[К29] Выход
	29
	44/9,44/10
	Свободно назначаемое реле

	[К30] Отказ БМРЗ
	От
	44/11,44/14
	Отказ БМРЗ

	[К31] Вызов
	31
	44/12,44/14
	Вызывная сигнализация

	[К32] Выход
	32
	44/13,44/14
	Свободно назначаемое реле





Команды АСУ

	№
	Название команды АСУ
	Комментарий

	1
	АСУ_Осциллограф
	Пуск осциллографа

	2
	АСУ_Квитирование
	Квитирование сигнализации

	3
	АСУ_Вход 1
	Назначаемая команда из АСУ

	4
	АСУ_Вход 2
	Назначаемая команда из АСУ

	5
	АСУ_Вход 3
	Назначаемая команда из АСУ

	6
	АСУ_Вход 4
	Назначаемая команда из АСУ

	7
	АСУ_Вход 5
	Назначаемая команда из АСУ

	8
	АСУ_Вход 6
	Назначаемая команда из АСУ

	9
	АСУ_Вход 7
	Назначаемая команда из АСУ

	10
	АСУ_Вход 8
	Назначаемая команда из АСУ

	11
	АСУ_Программа 1
	Переключение на первую программу уставок из АСУ

	12
	АСУ_Программа 2
	Переключение на вторую программу уставок из АСУ





Кнопки пульта

	№
	Название кнопки
	Комментарий

	1
	Кнопка - КВИТ
	Кнопка на лицевой панели блока "КВИТ"

	2
	Кнопка - F1
	Кнопка на лицевой панели блока "F1"

	3
	Кнопка - F2
	Кнопка на лицевой панели блока "F2"

	4
	резерв1
	

	5
	резерв2
	

	6
	резерв3
	







Подключение сигналов к реле в таблице назначений

	Схема
	Сигнал
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	От
	31
	32

	[Б.8] Вызывная сигнализация
	Реле Вызов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	П
	

	[Б.10] Самодиагностика
	Отказ БМРЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	П
	
	


Обозначения: П - подключение, К - квитируемое подключение


Состав осциллограммы

	№
	Схема
	Сигнал

	1
	Дискретные входы
	[Я31] ГЗ Тр.1ст.

	2
	
	[Я32] ГЗ Тр.2ст.

	3
	[Б.1] Дифференциальная защита Т(АТ)
	Небаланс Тр.

	4
	
	ДЗТ Тр.A

	5
	
	ДЗТ Тр.B

	6
	
	ДЗТ Тр.C

	7
	
	ИПБ Тр.А

	8
	
	ИПБ Тр.В

	9
	
	ИПБ Тр.С

	10
	
	ИПБ Тр.ПБ

	11
	
	ДТО Тр.

	12
	
	I5/I1 Тр.А

	13
	
	I5/I1 Тр.В

	14
	
	I5/I1 Тр.С

	15
	
	I5/I1 Тр.ПБ

	16
	[Б.2а] Дифференциальная защита ошиновки (зона 2)
	Небаланс Ош.2

	17
	
	ДЗТ Ош.2 A

	18
	
	ДЗТ Ош.2 B

	19
	
	ДЗТ Ош.2 C

	20
	
	ДТО Ош.2

	21
	[Б.2б] Дифференциальная защита ошиновки (зона 3)
	Небаланс Ош.3

	22
	
	ДТО Ош.3

	23
	
	ДЗТ Ош.3 А

	24
	
	ДЗТ Ош.3 В

	25
	
	ДЗТ Ош.3 С

	26
	[Б.3] Газовая защита
	ГЗ РПН сраб.

	27
	
	ГЗ Тр.1 сраб.

	28
	
	ГЗ Тр.2 сраб.

	29
	[Б.4] ТЗНПТ
	ТЗНПТ сраб.

	30
	
	ИПБ ТЗНПТ

	31
	[Б.5] Защита общей обмотки АТ от перегрузки
	Перегр. ОО АТ

	32
	[Б.6] Учет РПН
	Чувств.режим

	33
	[Б.7] Формирование сигналов отключения
	Откл. Тр.

	34
	
	Откл. Ош.2

	35
	
	Откл. Ош.3

	36
	[Б.8] Вызывная сигнализация
	Реле Вызов

	37
	Программа уставок
	Программа уставок 2

	38
	Сигналы пользователя
	Вызов польз.

	39
	
	Перевод ГЗ 1 на откл.

	40
	
	Перевод ГЗ 2 на сигн.

	41
	
	ТЗНПТ блок.

	42
	
	Откл. Тр. от УРОВ

	43
	
	Откл. Тр. от ВнЗ

	44
	
	Откл. Ош.2 от УРОВ

	45
	
	Откл. Ош.2 от ВнЗ

	46
	
	Откл. Ош.3 от УРОВ

	47
	
	Откл. Ош.3 от ВнЗ





Журнал сообщений

	№
	Сигнал
	Сообщение

	1
	[Я1] Вход
	[Я1] Вход

	2
	[Я2] Вход
	[Я2] Вход

	3
	[Я3] Вход
	[Я3] Вход

	4
	[Я4] Вход
	[Я4] Вход

	5
	[Я5] Вход
	[Я5] Вход

	6
	[Я6] Вход
	[Я6] Вход

	7
	[Я7] Вход
	[Я7] Вход

	8
	[Я8] Вход
	[Я8] Вход

	9
	[Я9] Вход
	[Я9] Вход

	10
	[Я10] Вход
	[Я10] Вход

	11
	[Я11] Вход
	[Я11] Вход

	12
	[Я12] Вход
	[Я12] Вход

	13
	[Я13] Вход
	[Я13] Вход

	14
	[Я14] Вход
	[Я14] Вход

	15
	[Я15] Вход
	[Я15] Вход

	16
	[Я16] Вход
	[Я16] Вход

	17
	[Я17] Вход
	[Я17] Вход

	18
	[Я18] Вход
	[Я18] Вход

	19
	[Я19] Вход
	[Я19] Вход

	20
	[Я20] Вход
	[Я20] Вход

	21
	[Я21] Вход
	[Я21] Вход

	22
	[Я22] Вход
	[Я22] Вход

	23
	[Я23] Вход
	[Я23] Вход

	24
	[Я24] Вход
	[Я24] Вход

	25
	[Я25] Вход
	[Я25] Вход

	26
	[Я26] Вход
	[Я26] Вход

	27
	[Я27] Вход
	[Я27] Вход

	28
	[Я28] Вход
	[Я28] Вход

	29
	[Я29] Вход
	[Я29] Вход

	30
	[Я30] Вход
	[Я30] Вход

	31
	[Я31] ГЗ Тр.1ст.
	[Я31] ГЗ Тр. 1 ст.

	32
	[Я32] ГЗ Тр.2ст.
	[Я32] ГЗ Тр. 2 ст.

	33
	[Я33] Вход
	[Я33] Вход

	34
	[Я34] Вход
	[Я34] Вход

	35
	[Я35] Вход
	[Я35] Вход

	36
	[Я36] Вход
	[Я36] Вход

	37
	[Я37] Вход
	[Я37] Вход

	38
	[Я38] Вход
	[Я38] Вход

	39
	[Я39] Вход
	[Я39] Вход

	40
	[Я40] Вход
	[Я40] Вход

	41
	[Я41] Вход
	[Я41] Вход

	42
	[Я42] Вход
	[Я42] Вход

	43
	[Я43] Вход
	[Я43] Вход

	44
	[Я44] Вход
	[Я44] Вход

	45
	[Я45] Вход
	[Я45] Вход

	46
	[Я46] Вход
	[Я46] Вход

	47
	Небаланс Тр.
	Небаланс Тр.

	48
	ДЗТ Тр.A
	Сраб. ДЗТ Тр. А

	49
	ДЗТ Тр.B
	Сраб. ДЗТ Тр. В

	50
	ДЗТ Тр.C
	Сраб. ДЗТ Тр. С

	51
	ДТО Тр.А
	Сраб.ДТО Тр. А

	52
	ДТО Тр.В
	Сраб.ДТО Тр. В

	53
	ДТО Тр.С
	Сраб. ДТО Тр. С

	54
	Небаланс Ош.2
	Небаланс Ош.2

	55
	ДЗТ Ош.2 A
	Сраб. ДЗТ Ош.2 А

	56
	ДЗТ Ош.2 B
	Сраб. ДЗТ Ош.2 В

	57
	ДЗТ Ош.2 C
	Сраб. ДЗТ Ош.2 С

	58
	ДТО Ош.2 А
	Сраб. ДТО Ош.2 А

	59
	ДТО Ош.2 В
	Сраб. ДТО Ош.2 В

	60
	ДТО Ош.2 С
	Сраб. ДТО Ош.2 С

	61
	Небаланс Ош.3
	Небаланс Ош.3

	62
	ДТО Ош.3 А
	Сраб.ДТО Ош.3 А

	63
	ДТО Ош.3 В
	Сраб.ДТО.Ош.3 В

	64
	ДТО Ош.3 С
	Сраб.ДТО Ош.3 С

	65
	ДЗТ Ош.3 А
	Сраб. ДЗТ Ош.3 А

	66
	ДЗТ Ош.3 В
	Сраб. ДЗТ Ош.3 В

	67
	ДЗТ Ош.3 С
	Сраб. ДЗТ Ош.3 С

	68
	ГЗ РПН сраб.
	Сраб. ГЗ РПН

	69
	ГЗ Тр.1 сраб.
	Сраб. ГЗ Тр. 1

	70
	ГЗ Тр.2 сраб.
	Сраб. ГЗ Тр. 2

	71
	ТЗНПТ сраб.
	Сраб. ТЗНПТ

	72
	Перегр. ОО АТ
	Сраб. ОАТ

	73
	Откл. Тр.
	Откл. Тр.

	74
	Откл. Ош.2
	Откл. Ош. 2

	75
	Откл. Ош.3
	Откл. Ош. 3

	76
	Реле Вызов
	Сраб. вызывной сигнализации

	77
	Квитир. сигнал.
	Квитирование сигнализации

	78
	Отказ БМРЗ
	Отказ БМРЗ



[bookmark: _GoBack]

Журнал аварий

	№
	Сигнал
	Сообщение

	1
	ДЗТ Тр.
	Сраб. ДЗТ Тр.

	2
	ДТО Тр.
	Сраб. ДТО Тр.

	3
	ДЗТ Ош.2
	Сраб. ДЗТ Ош.2

	4
	ДТО Ош.2
	Сраб. ДТО Ош.2

	5
	ДТО Ош.3
	Сраб. ДТО Ош.3

	6
	ДЗТ Ош.3
	Сраб. ДЗТ Ош.3

	7
	ГЗ РПН сраб.
	Сраб. ГЗ РПН

	8
	ГЗ Тр. откл.
	Сраб. ГЗ Тр.

	9
	ТЗНПТ сраб.
	Сраб. ТЗНПТ
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